
 
 

 

Bedriftsveien 14, Vibemyr Tlf: 41 64 60 69  Org. nr: 893 397 752 
4313 Sandnes  eilif@gasskompetanse.no 

 

 

Anlegg:  Vannkanten Servicefirma: Gasskompetanse as 

Adresse:  Bedriftsveien 14, 4313 SANDNES 

  Mob: 41646069 

Type gass: Propan           Naturgass X  

Brenner:  Weishaupt 4022995114 Kjel:  Viessmann Vitocrossal 300 

Type: WG40N\1-A Type: CT3B-408 Kap/kW 400 

Utført av: Eilif Dahle Dato: 09.09.2015 

BRENNER SERVICE 

  Lavlast: Fullast: Kommentar: 

Innfyrt kapasitet kW/m³ 100 385  

Gasstrykk før regulator  mbar 95 80  

Gasstrykk etter regulator mbar 11,5 12,5  

Trykkvakt gass – gasstrykkvakt min. mbar 50  

Trykkvakt gass – gasstrykkvakt max. mbar -------------------------  

Trykkvakt – tetthetskontroll mbar 50  

Trykkvakt luft mbar 6  

Røykgassmotstand kjel mbar    

Skorstein trekk/trykk mbar    

O2 % 5,1 4,4  

CO2 % 8,9 9,3  

CO ppm 0 0  

NO ppm 33 23  

Røykgasstemperatur °C 36 43  

Virkningsgrad % 104,1 102,0  

Kjeltemperatur °C 50 50  

Utvendig rengjøring av brenner  OK  

Rengjøring av flamme hode m/elektroder   OK  

Smøring av bevegelige deler   OK  

Tetthetskontroll av gassarmatur    OK  

Tetthetskontroll av røropplegg gass  OK  

Test av flammevakt  OK  

    

    

    

 

Dato: Merknader Sign. 

09.09.2015 Skiftet elektroder OK 

   

   

   

   

   

   

 


