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SYMBOLLISTE

Bryter enkel

Bryter dobbel

Bryter 2+1

Bryter forsert drift ventilasjon

Termostat gulvirom

@ o, o o o

_[
_E\,
_E»

Stikkontakt enkel/dobbel/trippel
&H 25A Stikkontakt for koketopp,
inkluderer komfyrvakt

Stikkontakt i tak for belysning

N
Dl_l IKT-Uttak enkel/dobbel

I:H_‘ Portelefon
)4 Lampepunkt i tak

. Lampepunkt m/armatur
O Lampepunkt pa vegg

EL/IKT skap

Branndektektorer m/akustisk varsling
o
(Branndetektorer i stue/kjokken

Manuell brannmelder

M Markeringslys ramning

& OptiLEp 1| Ledelysihiming

har bade akustisk og optisk varsling)

Ledelys utvendig
© Ringeknapp for leilighet
Ringetabla for trappegang utvendig

I:I Armatur 2x14W T himling

[ ] 49W T5 pa vegg o/heis
Kabling termostater

Romregulator
CRA24-B

Kjokkenvifte

VAV- Spjeld

B forsert drift a
Gulvvarme rytere forsert dr

bad/vask .
Vannfordelmgsskap

G 2015-04-07 STEEL Nytt arkitekt underlag
F 2014-04-08 STEEL Kjgkken 201
D 2014-03-15 STEEL Oppdeteringer termostater/symbolliste mm.
C 2014-03-11 STEEL Inst. korridor, oppdatering plantegn mm.
B 2013-09-12 SE NY ARK. TEGN 04.09.13
A 2013-07-01 SEEEL NYTT ARK PLANTEGN.
REV | DATO | SIGN| KORRIGERING
VANNKANTEN - B6
stavancer\[ivsrauuasion as
I KRUSE SMITH
ELEKTRO 2 ETASJE SAKSBEH.
OVERSIKTSTEGNING TEGN. AV: SE
ANSV.
TEGN.NR. 15406 11 | REV.

MALESTOKK:1:50

DATO: 2013-06-10 431540011]36_2 G




