Tert sprinkler anlegg tilkobles DN100 sprinkler sentral.
Vatt sprinkler anlegg tilkobles DN100 sprinkler sentral.
Boligsprinkler B1
Boligsprinkler B2
Boligsprinkler B3
Boligsprinkler B4
Boligsprinkler BS
Boligsprinkler B6
Boligsprinkler B7

Boligsprinkler B8

Boligsprinkler B9

@ SSP_LF2 1/2" 68'C— K70.6— 3mm

Gjelder alle trapperom under blokker.

O SsP 1/2" 68'C— K80— 5mm

@ SSU 1/2" 68'C— K8O— 5mm Messing
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@SSP _LF2 1/2” 68'C— K70.6— 3mm

G\)glder alle trapperom under blokker.

O SSP /2" 68'C=TK80— 5mm

® SSU 1/2" 68'C— K80— 5mm Messing

P> HSW 1/2” 68'C— KBO— 5mm Deflektor 150mm fra dekke /tak

Der hayden over himling ider 800mm ma denne
Kabelbale over himling kan inneholde: Eletriske ledninger med spenning mindre enn 250V,
enfaset og med hoyst 15 kabler for det ma sprinkles over himling.

ﬁi
[ ] 0 0 g (&)
o u il
an g sl L I3 any = 7V any unll ! any =l - ! any =l
w o \ v
@ V?}m ’C@ j | 240p y 302
(@) (@S
65 PE
! § % ==l B e ] mel mal md asl e =sl e ==l ! ey ==l 4} ey ==l
B N
== ( § Grenrer mot fordelerrer min 0.4% (4mm/m)
} — wadl ol mad mal nal mal) we 1 wely fordelerrar mot dreneringsventil min 0.2% (2mm,
T L Grenrer tilkobles top eller side av fordelerrer.
~ -
(& i
% =] [=] :F . d
o 8 § § moll el el LES r - / -.?: ! mall
1 g b
: g : ] : : i : e i | (&)
- — - = - e . I .
4 ‘ — \ (&
\ - maft ol A \ v-\
J | n f f m f Q&
“—;T“ H a a i a 3504, 3000 080 L )
\
t L naft mal ,
\\\7 (\
) @ |
ﬂ/ 1 s 3 o} o} o) -
E g g
~ — /’ «© &
4200} =g =ap
I b
-
~
~ aag i ) (0@) 1
— 2500 Grenror motfordlerar min0.4% (émmim) \\J
/ a g :;ere\ermr ‘mot dreneringsventil m'm 0.2% (2mm/m)
g 5 3 o (&) ()
=aft e | .
== i f f fi f T® 55 172 172 650 K706- Joen E Endret neringsareal B1 () 09.01.15
o Lcieder olle tropperom under blpeer, D Endret neringsareal B3 €S | 26114
% I 8 Zzz : i' z:'g: i:?): :rr:rr: Messing C Under B8, se Sky C.S 13.06.14
B o B Tilfersel B3, forevrig se skyer. CS | 13.06.14
2590 3000 2100_y A Endret tekniskrom cs 03.06.14
o@% Rev ' Beskrivelse Sign Date
9530 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500
~ ~ ~ H Aktiv Sprinkler as
Q&) C@) S Akt!V kI Godesetdalen 20
4034 Stavanger
prln er as 5180 1110
Plan U
Sprinkler
TEGNET AV: TEGN. DATG: PROSJEKTERINGSLEDER: | KONTROLLERT AV: <
ts 20.05.2016 Ordin Tveiterss ts/kg :
MALESTOKK: TEGNINGSNUMMER: PROSJEKTNUMMER: REV:
1200 A1 V23---U1 12006 E
(4



AutoCAD SHX Text
SSP LF2 1/2" 68`C- K70.6- 3mm

AutoCAD SHX Text
SSP 1/2" 68`C- K80- 5mm 

AutoCAD SHX Text
SSU 1/2" 68`C- K80- 5mm Messing 

AutoCAD SHX Text
Gjelder alle trapperom under blokker.

AutoCAD SHX Text
SSP LF2 1/2" 68`C- K70.6- 3mm

AutoCAD SHX Text
SSP 1/2" 68`C- K80- 5mm 

AutoCAD SHX Text
SSU 1/2" 68`C- K80- 5mm Messing 

AutoCAD SHX Text
Gjelder alle trapperom under blokker.

AutoCAD SHX Text
SSP LF2 1/2" 68`C- K70.6- 3mm

AutoCAD SHX Text
SSP 1/2" 68`C- K80- 5mm 

AutoCAD SHX Text
SSU 1/2" 68`C- K80- 5mm Messing 

AutoCAD SHX Text
Gjelder alle trapperom under blokker.

AutoCAD SHX Text
SSP LF2 1/2" 68`C- K70.6- 3mm

AutoCAD SHX Text
SSP 1/2" 68`C- K80- 5mm 

AutoCAD SHX Text
SSU 1/2" 68`C- K80- 5mm Messing 

AutoCAD SHX Text
Gjelder alle trapperom under blokker.

AutoCAD SHX Text
SSP LF2 1/2" 68`C- K70.6- 3mm

AutoCAD SHX Text
SSP 1/2" 68`C- K80- 5mm 

AutoCAD SHX Text
SSU 1/2" 68`C- K80- 5mm Messing 

AutoCAD SHX Text
Gjelder alle trapperom under blokker.

AutoCAD SHX Text
SSP LF2 1/2" 68`C- K70.6- 3mm

AutoCAD SHX Text
SSP 1/2" 68`C- K80- 5mm 

AutoCAD SHX Text
SSU 1/2" 68`C- K80- 5mm Messing 

AutoCAD SHX Text
Gjelder alle trapperom under blokker.

AutoCAD SHX Text
HSW 1/2" 68`C- K80- 5mm Deflektor 150mm fra dekke/tak

AutoCAD SHX Text
SSP LF2 1/2" 68`C- K70.6- 3mm

AutoCAD SHX Text
SSP 1/2" 68`C- K80- 5mm 

AutoCAD SHX Text
SSU 1/2" 68`C- K80- 5mm Messing 

AutoCAD SHX Text
Gjelder alle trapperom under blokker.

AutoCAD SHX Text
Disse kan også byttes ut i SSP 1/2" 68`C- K80- 5mm Concealed

AutoCAD SHX Text
TY3551

AutoCAD SHX Text
HSW 1/2" 68`C- K80- 5mm Deflektor 150mm fra dekke/tak

AutoCAD SHX Text
B8 A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Plottedato: 23.05.2016

AutoCAD SHX Text
TEGNET AV:

AutoCAD SHX Text
TEGN. DATO:

AutoCAD SHX Text
REV:

AutoCAD SHX Text
PROSJEKTERINGSLEDER:

AutoCAD SHX Text
KONTROLLERT AV:

AutoCAD SHX Text
TEGNINGSNUMMER:

AutoCAD SHX Text
PROSJEKTNUMMER:

AutoCAD SHX Text
MÅLESTOKK:

AutoCAD SHX Text
Rev

AutoCAD SHX Text
Beskrivelse

AutoCAD SHX Text
Sign

AutoCAD SHX Text
Dato

AutoCAD SHX Text
VANNKANTEN

AutoCAD SHX Text
Plan U

AutoCAD SHX Text
Sprinkler

AutoCAD SHX Text
cs

AutoCAD SHX Text
20.05.2016

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
Ordin Tveiterås

AutoCAD SHX Text
cs/kg

AutoCAD SHX Text
V23---U1

AutoCAD SHX Text
12006

AutoCAD SHX Text
1:200

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
Aktiv Sprinkler as

AutoCAD SHX Text
Godesetdalen 20

AutoCAD SHX Text
4034 Stavanger

AutoCAD SHX Text
51 80 11 10

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Endret tekniskrom

AutoCAD SHX Text
cs

AutoCAD SHX Text
03.06.14

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Tilførsel B3, forøvrig se skyer.

AutoCAD SHX Text
C.S

AutoCAD SHX Text
13.06.14

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
Under B8, se sky.

AutoCAD SHX Text
C.S

AutoCAD SHX Text
13.06.14

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
Endret næringsareal B3

AutoCAD SHX Text
C.S

AutoCAD SHX Text
26.11.14

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
Endret næringsareal B1

AutoCAD SHX Text
C.S

AutoCAD SHX Text
09.01.15


	Sheets and Views
	--
	1



